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Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację 
Warunków Zamówienia na: 
„Budowa budynku komunalnego na potrzeby administracji” 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IIK.271.4.4.2021 w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt 1 PZP na zadanie pn.: „Budowa budynku komunalnego na potrzeby 
administracji”. 
 

A) Gmina Białobrzegi jako Zamawiający udziela wyjaśnień Wykonawcy, który złożył w dniu 
13.09.2021r. zapytania do w/w postępowania. 

 

Instalacje sanitarne: 

1. Otulina izolacyjna na rury – w dokumentacji technicznej czytamy o jej zastosowaniu, natomiast  
w przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej tego materiału. 

Ad.1  Otulina izolacyjna jest składową pozycji przedmiarowej. W ofercie należy ująć izolację na 
wszystkich rurach zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie  
z opisem projektowym. 

2. Pozycje 282-283- proszę o sprawdzenie ilości podanych zaworów. 

Ad.2 Zamawiający potwierdza poprawność podanych ilości zaworów w w/w pozycjach przedmiaru 
robót. 
 

3. Studzienka schładzająca 500x500x500mm – proszę o wskazanie pozycji, w której uwzględniono 
studzienkę. 

Ad.3 Zaktualizowano przedmiar robót – pozycja nr 347 ( w załączeniu). 

 

Instalacje elektryczne: 

4. Zasilanie tablicy RG – przewód YKY-żo 5x25mm2 oraz osłona przewodu – proszę o wskazanie pozycji 
w której uwzględniono te materiały. 

Ad.4 Pozycja 52 i 53 przedmiaru robót. 

5. Okablowanie tablicy RG – przewód LY 1x10mm2 oraz szyna montażowa  -proszę o wskazanie pozycji 
w  której uwzględniono te materiały. 

Ad.5 Zaktualizowano przedmiar robót – pozycja nr 188 ( w załączeniu). 



 

6. Pozycje przedmiaru 188 oraz 189 – proszę o podanie metrażu przewodu.  

Ad.6 Wykonawca wykonuje okablowanie zgodnie z dokumentacją techniczną. Z uwagi na możliwość 
różnego prowadzenia tras kablowych, należy przyjąć do wykonania całość niezbędnego 
okablowania do wszystkich punktów zasilania wskazanych w projekcie. Przedmiar robót jest 
elementem pomocniczym przy sporządzaniu oferty. 

7. Instalacja przyzywowa – w dokumentacji projektowej oraz mając na uwadze dostęp budynku dla 
osób niepełnosprawnych, czytamy o jej zastosowaniu, natomiast w przedmiarze robót brak działu 
dotyczącego tej instalacji – proszę o uzupełnieni przedmiaru bądź informację, iż obecne 
postępowanie nie obejmuje wykonania takiej instalacji. 

Ad.7 Należy wykonać instalację przyzywową dla osób niepełnosprawnych. Pozycja 391  
wg uzupełnionego przedmiaru robót ( w załączeniu). 

8. Instalacja odgromowa – proszę o zamieszczenie pozycji z wyliczeniem elementów składowych 
instalacji odgromowej  (zwody, złącza, przewody uziemiające, itp.) z wyliczeniem ilości 
jednostkowych, celem przygotowania rzetelnej oferty cenowej. 

 Ad.8 Ilość materiałów , długości oraz sposób wykonania wskazano na załączniku graficznym branży 
elektrycznej E05. 

9. Instalacja SSP – proszę o uzupełnienie przedmiaru bądź informację, iż obecne postępowanie nie 
obejmuje wykonania takiej instalacji. 

Ad.9  W ofercie cenowej należy ująć wykonanie instalacji SSP w dwóch pomieszczeniach archiwum.  

10. Pozycje 220 oraz 227 – proszę o podanie metrażu przewodu. 

Ad.10 Wykonawca wykonuje okablowanie zgodnie z dokumentacją techniczną. Z uwagi na 
możliwość różnego prowadzenia tras kablowych, należy przyjąć do wykonania całość niezbędnego 
okablowania do wszystkich punktów logicznych oraz monitoringu wskazanych w projekcie. 
Przedmiar robót jest elementem pomocniczym przy sporządzaniu oferty. 

 

Zagospodarowanie terenu: 

11. Geowłóknina - proszę o wskazanie pozycji w której uwzględniono ten materiał; obecnie 
dokumentacja techniczna rysunkowa zawiera informację o wzmocnieniu, uszczelnieniu podłoża 
poprzez użycie geowłókniny, natomiast w przedmiarze nie została ona uwzględniona.  

Ad.11 W ofercie cenowej należy ująć ułożenie geowłókniny separacyjnej w miejscach utwardzenia 
terenu. Pozycje 9 i 26 wg uzupełnionego przedmiaru ( w załączaniu). 

12. Podsypka – jakiego rodzaju podsypki należy ująć do położenia nawierzchni z kostki brukowej  
( rozbieżności pomiędzy dokumentacją rysunkową a przedmiarem) . 

Ad.12  W ofercie cenowej należy ująć podsypkę piaskowo – cementową (1:4) o grubości min. 5cm. 

13. Krawężniki betonowe wtopione – proszę o podanie wymiarów krawężnika ( w PZT krawężniki mają 
wymiary 15x22cm , natomiast w przedmiarze jest 12x25cm). 

Ad.13  W ofercie cenowej należy ująć krawężniki drogowe o wymiarze 15x30x100cm. 

14. Chodniki na terenie – rozbieżności pomiędzy grubością kostki betonowej ( w PZT kostka ma gr. 6cm, 
natomiast w przedmiarze 8cm). 



Ad.14  W ofercie cenowej należy ująć kostkę brukową gr. 8cm na ciągach komunikacji kołowej 
natomiast kostkę brukową gr. 6cm na ciągach komunikacji pieszej - zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

15. Podkłady z ubitych materiałów ( pozycja 30) – zgodnie z PZT grubość podkładów powinna wynosić 
15cm ( w przedmiarze czyt. o gr. 10cm ). 

Ad.15  W ofercie cenowej należy ująć grubość podkładów zgodnie z dokumentacją projektową tj. 
15cm. Pozycja przedmiarowa została zaktualizowana wg załączonego przedmiaru robót. 

16. Obrzeże betonowe ( pozycja 33) – w PZT obrzeże ma wymiary 8x22cm, natomiast w przedmiarze 
jest 12x25cm 

Ad.16 W ofercie cenowej należy ująć obrzeża betonowe o wymiarze 8x30x100cm. 

17. Budowa ogrodzenia ( pozycje 69-70) co zawiera podana wartość ( proszę o rozpisanie danej pozycji 
na elementy składające się na 1mb ogrodzenia, celem przygotowania rzetelnej oferty cenowej). 

Ad.17  W ofercie cenowej należy ująć dostawę, montaż i wykonanie wszystkich czynności oraz 
materiałów wskazanych w detalu D – ( rysunek Z05). Na przedmiotowym załączniku graficznym 
pokazano szczegółowe składowe jakie wchodzą w skład ogrodzenia. 

18. Dział przyłącze sieci LAN ( pozycja 57) – proszę o podanie metrażu przewodu. 

Ad.18 W ofercie cenowej należy przyjąć 50mb przewodu.  

19. Dział przyłącze sieci LAN ( pozycja 64) – proszę o podanie metrażu przewodu. 

Ad.19 W ofercie cenowej należy przyjąć 30mb przewodu. 

20. Dział przyłącze gazu – proszę o wskazanie pozycji w której zawarto rurociąg z rury SDR11 PE100 RC 
fi 25 o dł. 28mb, bądź uzupełnienie przedmiaru o w/w materiał. 

Ad.20  Przyłącz gazowy do budynku wraz z skrzynką gazową zostanie wykonany przez Zakład 
Gazowniczy. Element nie podlegający wycenie. W ofercie cenowej należy ująć wykonanie instalacji 
gazowej wewnętrznej od skrzynki gazowej . 

21. Dział przyłącze gazu – proszę o wskazanie pozycji w której zawarto gazomierz, bądź uzupełnienie 
przedmiaru o w/w przyrząd.  

Ad.21 Skrzynka gazowa wraz gazomierzem zostanie dostarczona oraz  zamontowana przez Zakład 
Gazowniczy. Element nie podlegający wycenie. W ofercie cenowej należy ująć wykonanie instalacji 
gazowej wewnętrznej od skrzynki gazowej. 

22. Dział przyłącze energetyczne (pozycja 49) – proszę o podanie rodzaju przewodu.  

Ad.22  Zasilanie nowo projektowanej tablicy RG wykonać przewodem typu YKY-żo 5 x 25mm2 
prowadzonym w rurze ochronnej z szafki przyłączeniowej ZK. 

23. Dział przyłącze energetyczne (pozycja 50) – proszę o podanie rodzaju rury osłonowej  
(w dokumentacji czyt. o rurze typu DVK75 Arot natomiast przedmiar podaje zastosowanie rury 
stalowej)  

Ad.23  Przy wszelkich skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi urządzeniami infrastruktury podziemnej 
oraz w posadzce budynku do RG projektowany kabel prowadzić w rurze osłonowej typu DVK 75 
AROT. 

24. Dział Oświetlenie zewnętrzne  ( pozycja 75)  - proszę o podanie rodzaju przewodu.  

Ad.24 W ofercie cenowej należy przyjąć przewód typu YAKY 5x10mm2 – zgodnie z opisem projektu 
technicznego. 



Stan surowy zamknięty: 

25. Stolarka drzwiowa zewnętrzna ( pozycja 131) – proszę o sprawdzenie ilość przedmiaru ( w projekcie 
występują 2 sztuki drzwi D.Z.2.)  

Ad.25  W ofercie cenowej należy przyjąć 2sztuki drzwi D.Z.2.- zgodnie z dokumentacją techniczną. 

26. Stolarka drzwiowa wewnętrzna ( pozycje 181, 182, 184) – proszę o podanie w których drzwiach 
należy zastosować samozamykacz ( wg dokumentacji rysunkowej tylko część drzwi jest wyposażona 
w samozamykacz, natomiast w przedmiarze robót należy wycenić drzwi łącznie 
z samozamykaczem), bądź uzupełnienie przedmiaru o samozamykacz drzwiowy ( jako odrębna 
pozycja kosztorysowa). 

Ad.26  W ofercie cenowej należy przyjąć samozamykacze do drzwi zgodnie z dokumentacją 
techniczną ( zestawienie stolarki ) tj. w drzwiach: 

D.Z.1 – 1szt.,   
D.Z.2 – 2szt.,  
D.Z.3 – 1szt.  
D 1 – 2szt., 
D 3  - 3szt. (pom.  łazienek),  
D 4 – 2szt. ( pom. archiwum),  
D5 – 2szt. ( pom. rozdzielnia elektryczna i kotłownia). 
 

Wyposażenie: 

27. W SWZ czytamy , iż pozycje 376-379 nie podlegają wycenie. Proszę o potwierdzenie tego zapisu 
oraz informacje czy pozostałe pozycje dotyczące wyposażenia pokoi biurowych ( np. poz. 372, 373, 
374, 375) również nie podlegają wycenie.  

Ad.27  Wyposażenie pokoi biurowych nie podlega wycenie. Pozostałe elementy wyposażenia 
budynku w tym pokoju zaplecza socjalnego wchodzi w skład zamówienia. 

 

 
 

       
  Wójt Gminy Białobrzegi 

  (-) 
  mgr inż. Franciszek Masłoń 

  (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują:  

1. Wykonawca, który zadał przedmiotowe zapytania do postępowania 
2. Strona internetowa Urzędu Gminy: bip.gmina-bialobrzegi.pl/ zamówienia publiczne  
3. Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
4. A/a. 
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